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Materiary:

Stal S2550K
Beton C30/25

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.0O,
KOTLOWNI GAZOWEJ Z INST.GAZOWA

I ELEKTRYCZNA ORAZ WYDZIELENIA
POMIESZCZENIA KOTLOWNI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

07-100 Wegrow,ul, Krasinskiego 1

nr ew, dz. 3891/13

SKALA:
1:30

RYS. NR
B-7

STADIUM I TYTUL OPRACOWANIA :
PROJEKT BUDOWLANY
CZESC BUDOWLANA

NAZWA RYSUNKU:
KONSTRUKCJA
RZUT KONSTRUKCJI STROPU KOTEOWNI

INWESTOR:

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ Sp. z o.0. w Wegrowie
07-100 Wegrow, ul, Gdanska 69

DATA:

maj 2016

SPORZADZIL:

mgr inz. Antoni Kiciok upr. pro jekt.
spec jalhosci konstrukcy jno —
budowlane i architektoniczne

GPB 4224/70/62/89
MAZ/0040/P0O0OK/07

PODPIS:

SPRAWDZIE

mgr ing Joonhno Rybkak upr. projekt.

spec jalhoceci konstrukcy jno -
budowlane | architektoniczne
GP-7342/380/351/93

PODPIS!




